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Legenda - TÉRREO
BEP - 9 terminais 210x210x90mm Metálica

Caixa de inspeção - Cimento - Ø300x300m c/ haste 3/4" x 2,40m

Legenda de condutos

SPDA
Cabo de cobre nú 35 mm²
Cabo de cobre nú 50 mm²
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CONTRATADO:

INDICADAS NO DESENHO 01/03

CLIENTE:

OBRA:

Número Cliente:

EST
ESCALA: DESENHO NÚMERO: MOD: FOLHA:

VERIFPRO APROV

DATA

NOME

REVIS.

PROJETO:

00001

REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)UNIDADE: (EXCETO INDICADO)

cm

REVISÃO:
01

TÍTULO:

1

SPDA

CREA:

LUCAS CASTELO MOTA

PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO E LEGENDAS

08/2024

28/09/2024 28/09/2024

PROJETO SPDA

MINISTÉRIO DA SAÚDE

UBS 2

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE

28/09/2024

NORMAS DA ABNT PARA PROJETOS
ELÉTRICOS

NBR 5419 - PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS CONTRA  
NBR5410 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.
NBR 13570- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM LOCAIS DE 
AFLUÊNCIA DE PUBLICO- REQUISITOS ESPECÍFICOS
NR 10- SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM
ELETRICIDADE

PLOTRAR COLORIDO
NOTA 02

1- A EXECUÇÃO DEVERÁ SER FEITA POR PROFISSIONAL HABILITADO, E O MESMO  

EXECUÇÃO

 DEVERÁ TOMAR CONHECIMENTO DE TODAS AS PRANCHAS DO PROJETO REFE- 

RENTE A OBRA E NORMAS.
2- VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL
3- TODOS OS NÍVEIS DEVERÃO SER OBSERVADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO
4- A ALIMENTAÇÃO DEVE SER LIGADA EM REDE JÁ EXISTENTE, SENDO QUE A 
MESMA DEVERÁ SER VISTORIADA PELO A.R.T 

4- EM LOCAIS DE F'ACIL ACESSO DE PESSOAS, OS CABOS DE DESCIDA DEVER~AO SER PROTEGIDOS

SER INTERLIGADAS A ESSE  NO PONTO DE CRUZAMENTO.
8- TODAS AS TUBULAÇÕES METÁLICAS QUE CRUZAREM COM O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERÃO

5- DEVERÁ SER UTILIZADA UMA CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA COM CONECTOR DE MEDIÇÃO
PARA CADA DESCIDA, ONDE SERÁ FEITA A DESCONEXÃO ENTRE DESCIDA E ATERRAMENTO EM

9- TODAS AS CONEXÕES DO ATERRAMENTO DEVERÃO SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTÉRMICA.

13-ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER MODIFICAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA.

DESGARGAS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E
10-O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR

11-NÃO É FUNCÇÃO DO SPDA  A PROTEÇÃOO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS. PARA TAL,
OS INTERESSADOS DEVERÃO ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS (PROTETORES DE

1- TODAS  AS ESTRUTURAS METÁLICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS DA EDIFICAÇÃO (ANTENAS,
ESCADAS, CHAMINÉS, ETC. ) DEVERÃO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PRÓXIMO DO SISTEMA
DE CAPTAÇÃO PARA EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSÍVEL DESCARGA.

3- DEVERÃO SER ADICIONADOS AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO, TERMINAIS AÉREOS COLOCADOS A CADA
6 METROS. ESSES TERMINAIS DIMINUIRÃO A PROBABILIDADE DE A MALHA CAPTORA SER

6- FOI UTILIZADA TELA BELINOX ( 30mmX1,2mm) REF.:TEL-753, FORMANDO UMA REDE SOB OS BOTIJÕES
DE GÁS, INTERLIGADA  AS TUBULAÇÕES E AO PORTÃO METÁLICO DO DEPÓSITO. APÓS EQUALIZADAS
ENTRE SI, ESSAS ESTRUTURAS FORAM INERLIGADAS ATRAVÉS DE CABO DE COBRE NÚ 50mm² A

DANIFICADA NOS PNTOS DE IMPACTO.

POR TUBOS DE PVC DE 1".

FUTURAS VISTORIAS.

MALHA DE ATERRAMENTO DO SPDA.

GARANTIR A EFICIÊNCIA DO SPDA.

LINHA) NAS CASAS ESPECIALIZADAS.

NOTAS GERAIS

141054978-0

ESCALA 1:50

PAVIMENTO TÉRREO

CXi3
Cimento - Ø300x300mm c/ haste 5/8" x 2,40

CXi3
Cimento - Ø300x300mm c/ haste 5/8" x 2,40
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Legenda - COBERTURA

Captor Franklin - H=250mm - 1 descida

Isolador simples - fix. c/ chapa de encosto - 100 mm

Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação horizontal

Legenda de condutos

SPDA
Cabo de cobre nú 35 mm²
Cabo de cobre nú 50 mm²
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OBRA:
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VERIFPRO APROV

DATA

NOME

REVIS.

PROJETO:

00002

REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)UNIDADE: (EXCETO INDICADO)

cm

REVISÃO:
01

TÍTULO:

2

SPDA

CREA:

LUCAS CASTELO MOTA

PLANTA DO PAVIMENTOSUPERIOR E LEGENDAS

08/2024

28/09/2024 28/09/2024

PROJETO SPDA

MINISTÉRIO DA SAÚDE

UBS 2

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE

28/09/2024

NORMAS DA ABNT PARA PROJETOS
ELÉTRICOS

NBR 5419 - PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS CONTRA  
NBR5410 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.
NBR 13570- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM LOCAIS DE 
AFLUÊNCIA DE PUBLICO- REQUISITOS ESPECÍFICOS
NR 10- SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM
ELETRICIDADE

PLOTRAR COLORIDO
NOTA 02

1- A EXECUÇÃO DEVERÁ SER FEITA POR PROFISSIONAL HABILITADO, E O MESMO  

EXECUÇÃO

 DEVERÁ TOMAR CONHECIMENTO DE TODAS AS PRANCHAS DO PROJETO REFE- 

RENTE A OBRA E NORMAS.
2- VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL
3- TODOS OS NÍVEIS DEVERÃO SER OBSERVADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO
4- A ALIMENTAÇÃO DEVE SER LIGADA EM REDE JÁ EXISTENTE, SENDO QUE A 
MESMA DEVERÁ SER VISTORIADA PELO A.R.T 

4- EM LOCAIS DE F'ACIL ACESSO DE PESSOAS, OS CABOS DE DESCIDA DEVER~AO SER PROTEGIDOS

SER INTERLIGADAS A ESSE  NO PONTO DE CRUZAMENTO.
8- TODAS AS TUBULAÇÕES METÁLICAS QUE CRUZAREM COM O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERÃO

5- DEVERÁ SER UTILIZADA UMA CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA COM CONECTOR DE MEDIÇÃO
PARA CADA DESCIDA, ONDE SERÁ FEITA A DESCONEXÃO ENTRE DESCIDA E ATERRAMENTO EM

9- TODAS AS CONEXÕES DO ATERRAMENTO DEVERÃO SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTÉRMICA.

13-ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER MODIFICAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA.

DESGARGAS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E
10-O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR

11-NÃO É FUNCÇÃO DO SPDA  A PROTEÇÃOO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS. PARA TAL,
OS INTERESSADOS DEVERÃO ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS (PROTETORES DE

1- TODAS  AS ESTRUTURAS METÁLICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS DA EDIFICAÇÃO (ANTENAS,
ESCADAS, CHAMINÉS, ETC. ) DEVERÃO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PRÓXIMO DO SISTEMA
DE CAPTAÇÃO PARA EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSÍVEL DESCARGA.

3- DEVERÃO SER ADICIONADOS AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO, TERMINAIS AÉREOS COLOCADOS A CADA
6 METROS. ESSES TERMINAIS DIMINUIRÃO A PROBABILIDADE DE A MALHA CAPTORA SER

6- FOI UTILIZADA TELA BELINOX ( 30mmX1,2mm) REF.:TEL-753, FORMANDO UMA REDE SOB OS BOTIJÕES
DE GÁS, INTERLIGADA  AS TUBULAÇÕES E AO PORTÃO METÁLICO DO DEPÓSITO. APÓS EQUALIZADAS
ENTRE SI, ESSAS ESTRUTURAS FORAM INERLIGADAS ATRAVÉS DE CABO DE COBRE NÚ 50mm² A

DANIFICADA NOS PNTOS DE IMPACTO.

POR TUBOS DE PVC DE 1".

FUTURAS VISTORIAS.

MALHA DE ATERRAMENTO DO SPDA.

GARANTIR A EFICIÊNCIA DO SPDA.

LINHA) NAS CASAS ESPECIALIZADAS.

NOTAS GERAIS
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LEGENDA

TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA

PONTO DE DRENO

PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA

DUTOS EXAUSTÃO

DUTOS RENOVAÇÃO

RALO ESCOAMENTO DE ÁGUA

PONTO DE ÁGUA

QUADRO ELÉTRICO

DET. SUPORTE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA

S/ESC.

AMBIENTES INTERNOS AMBIENTES EXTERNOS

DET. ISOLAÇÃO TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA

05

D I S C R I M I N A Ç Ã OQTD.ÍTEM

02

17

03

NOTAS :

01 - VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL.

02 -  A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DOS EVAPORADORES DEVERÁ PASSAR PARALELA À

TUBULAÇÃO FRIGORIGENA, EM ELETRODUTOS  ZINCADOS E SERÃO EM CABOS

FLEXÍVEIS DO TIPO PP.

03 - TODOS OS PONTOS DE FORÇA INDICADOS NO PROJETO SERÃO A CARGO DO

CONTRATANTE E DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES CLASSE C. DEVERÃO

TER SOBRA MÍNIMA DE 2m PARA EVITAR EMENDAS.

04 - AS UNIDADES CONDENSADORAS E EVAPORADORAS DUTADAS, DEVERÃO TER

AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO.

05 - EXECUTAR ISOLAMENTO TÉRMICO, COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA DE

19mm DE ESPESSURA (REF. AF ARMAFLEX) NA LINHA DE LÍQUIDO E SUCÇÃO, E

REVESTIR AS ÁREAS EXTERNAS COM ALUMÍNIO CORRUGADO CONFORME DETALHE.

06 - TODAS AS ESPECÍFICAÇÕES TÉCNICAS FORAM BASEADAS NAS NORMAS ASHARAE E

NO CATÁLOGO DO FABRICANTES.

07 - SERVIÇOS DE FURAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO, PINTURA, PLATAFORMAS ESTRUTURA

METALICAS, ESCADA MARINHEIRO, DRENO E PONTOS DE FORÇA NOS PONTOS

INDICADOS AO LADO DOS EQUIPAMENTOS FICARÃO À CARGO DO RESPONSÁVEL PELAS

OBRAS CIVIS.

08 - AS LIGAÇÕES ENTRE AS EVAPORADORAS DOS MINI-SPLITS E SUAS RESPECTIVAS

CONDENSADORAS DEVERÃO SEGUIR ORIENTAÇÕES DA OBRA SEGUNDO POSIÇÕES DAS

CONDENSADORAS.

01

02

03

04

DETALHE ALTURA MÁXIMA CONDENSADORA

S/ESC.

CLIMATIZAÇÃO - PLANTA BAIXA

ESCALA 1/75

GRELHA DE RENOVAÇÃO E EXAUSTÃO 300 X 200 C/ REGISTRO - REF. TROX

GRELHA DE RENOVAÇÃO E EXAUSTÃO 500 X 200 C/ REGISTRO - REF. TROX

DIFUSOR PARA RENOVAÇÃO E EXAUSTÃO DVK 120 - REF. MULTIVAC

DIFUSOR PARA RENOVAÇÃO E EXAUSTÃO DVK 150 - REF. MULTIVAC

0105

06

07

08

EXAUSTOR CENTRÍFUGO VZ: 900M/3/H, P.E. 40MMCA, EX-01

09

01

01

01

01

EXAUSTOR CENTRÍFUGO VZ: 450M/3/H, P.E. 40MMCA, EX-02

CX. VENTILAÇÃO, FILTROS G4 + F8, PLENUM FAN, VZ: 1.500M³/H, P.E.: 75MMCA, CX-01

CX. VENTILAÇÃO, FILTROS G4 + F8, PLENUM FAN, VZ: 800M³/H, P.E.: 70MMCA, CX-02

CX. VENTILAÇÃO, FILTROS G4 + F8, PLENUM FAN, VZ: 700M³/H, P.E.: 75MMCA, CX-03

TÉRREO E COBERTURA CLIMATIZAÇÃO

01/02

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE T2

RODIGO S. GONÇALVES

105.693/D-MG
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A: 10,36

 

 m

2

 

Área Verde - Horta

  

A: 17,74

 

 m

2

 

Circulação 03

  

A: 31,68

 

 m

2

 

Circulação 02

  

A: 35,80

 

 m

2

 

Circulação 04

  

A: 8,80

 

 m

2

 

Circulação 05

  

A: 5,82

 

 m

2

 

Farmácia -

Dispensação

externa

  

A: 6,72

 

 m

2

 

Espaço Lúdico

  

A: 7,12

 

 m

2

 

Banheiro PCD

Func.

  

A: 4,95

 

 m

2

 

Guarda de

cadeiras

  

A: 3,45

 

 m

2

 

Banheiro

Feminino

  

A: 3,44

 

 m

2

 

Espera

  

A: 38,49

 

 m

2

 

Circulação 01

  

A: 13,85

 

 m

2

 

Previsão casa

de bombas

  

A: 3,70

 

 m

2

 

Área Verde para Atividades ao

Ar Livre

  

A: 23,19

 

 m

2

 

Acesso de pedestre

para campanhas de

vacinação

Reservatório de água

Sala de Práticas

Coletivas

  

A: 24,83

 

 m

2

 

Recepção

  

A: 13,78

 

 m

2

 

Sala de

atendimento

individualizado/Acolhimento

  

A: 9,25

 

 m

2

 

Sala de

Vacinação

  

A: 10,00

 

 m

2

 

Sala de

Medicação,

Reidratação e

Coleta de

Exames

  

A: 12,00

 

 m

2

 

Compressores

  

A: 3,88

 

 m

2

 

Sala de Recepção e

Limpeza (suja)

  

A: 7,02

 

 m

2

 

Sala de Preparo e

Esterilização (Limpa)

  

A: 6,30

 

 m

2

 

Consultório

Odontológico

Acessível

  

A: 11,44

 

 m

2

 

Consultório

Indiferenciado

  

A: 9,40

 

 m

2

 

Consultório

Diferenciado

(Ginecologia)

Acessível

  

A: 11,60

 

 m

2

 

Sanit. PCD

Cons.

Diferenciado

  

A: 4,87

 

 m

2

 

Farmácia -

Armazenamento

  

A: 14,09

 

 m

2

 

Sala de Gestão

Administrativa

  

A: 7,94

 

 m

2

 

Copa

  

A: 9,48

 

 m

2

 

Área Verde para

Descompressão Equipe

  

A: 67,06

 

 m

2

 

DML

  

A: 3,44

 

 m

2

 

Sala de

Integração das

Equipes

  

A: 20,11

 

 m

2

 

Embarque de

Ambulância p/

transferência 

  

A: 31,60

 

 m

2

 

Resíduos

Contaminado

(Grupos A e

E)

  

A: 3,15

 

 m

2

 

Guarda e Dist.

de Mat. Est.

  

A: 3,12

 

 m

2

 

Farmácia -

dispensação

interna

  

A: 2,80

 

 m

2

 

Área Reservada para manobra

de veículos

  

A: 178,49

 

 m

2

 

Central de Gases

  

A: 1,30

 

 m

2

 

Sala de

Amamentação

  

A: 6,00

 

 m

2

 

Sala de

Curativo

  

A: 9,91

 

 m

2

 

Paramentação

  

A: 3,00

 

 m

2

 

Resíduos

Comum

(Grupo D)

  

A: 3,75

 

 m

2

 

Almoxarifado

  

A: 4,12

 

 m

2

 

Bomba

vácuo

  

A: 3,07

 

 m

2

 

Consultório

Odontológico

  

A: 10,85

 

 m

2

 

Consultório

Odontológico

  

A: 10,85

 

 m

2

 

Sanitário PCD

Fem.

  

A: 3,40

 

 m

2

 

Sanitário PCD

Masc.

  

A: 3,40

 

 m

2

 

Sanit.

Infantil/Fraldário

  

A: 3,00

 

 m

2

 

Educação em

Saúde Bucal

(Escovário)

  

A: 6,00

 

 m

2

 

Consultório e

Multi/Sala Lilás

  

A: 9,40

 

 m

2

 

Consultório

Indiferenciado

  

A: 9,75

 

 m

2

 

Sanit. PCD

Coleta

  

A: 3,40

 

 m

2

 

Banheiro

Masculino

  

A: 4,03

 

 m

2
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CLIMATIZAÇÃO - COBERTURA
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O

2,5 KW

CD - 06

3/8" - 5/8"

CONDENSADORAS

ACIMA DO TELHADO

CD - 02

0,9 KW

CD - 03

0,9 KW

1/4" - 1/2"

CONDENSADORAS

ACIMA DO TELHADO

3,4 KW

CD - 01

3/8" - 3/4"

CONDENSADORAS

ACIMA DO TELHADO

CD - 07

0,9 KW

1/4" - 1/2"CONDENSADORAS

ACIMA DO TELHADO

1,15 KW

CD - 09

CONDENSADORAS

ACIMA DO TELHADO

CD - 11

1,15 KW

1/4" - 1/2"

CD - 10

1,15 KW

1/4" - 1/2"

CD - 12

1,15 KW

1/4" - 1/2"

CD - 08

1,15 KW

1/4" - 1/2"

CD - 13

1,15 KW

1/4" - 1/2"

CD - 04

0,9 KW

1/4" - 1/2"

CONDENSADORAS

ACIMA DO TELHADO
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CONDENSADORAS

ACIMA DO TELHADO

CD - 05
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CD - 15

0,9 KW

2,3 KW

CD - 14
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CD - 16
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CD - 18
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CD - 20CD - 19
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1,15 KW

1/4" - 1/2"

CONDENSADORAS

ACIMA DO TELHADO

CD - 22CD - 21

1/4" - 1/2"

CONDENSADORAS

ACIMA DO TELHADO

CONDENSADORAS

ACIMA DO TELHADO

ENTREFORRO 30X20

DESCE PARA 

EQUIPAMENTO ACIMA DA

LAJE E ABAIXO DO TELHADO

CX-03

EX-01

SAÍDA GRELHA

300X200

ENTREFORRO 25X25

DESCE PARA 

EQUIPAMENTO ACIMA DA
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E
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CX-01

DESCE PARA

ENTREFORRO 40X20

EQUIPAMENTO ACIMA DA

LAJE E ABAIXO DO TELHADO

CX-02

DESCE PARA

ENTREFORRO 30X25

EQUIPAMENTO ACIMA DA

LAJE E ABAIXO DO TELHADO

0,9 KW 0,9 KW

LEGENDA

TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA

PONTO DE DRENO

PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA

DUTOS EXAUSTÃO

DUTOS RENOVAÇÃO

RALO ESCOAMENTO DE ÁGUA

PONTO DE ÁGUA

QUADRO ELÉTRICO

NOTAS :

01 - VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL.

02 -  A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DOS EVAPORADORES DEVERÁ PASSAR PARALELA À

TUBULAÇÃO FRIGORIGENA, EM ELETRODUTOS  ZINCADOS E SERÃO EM CABOS

FLEXÍVEIS DO TIPO PP.

03 - TODOS OS PONTOS DE FORÇA INDICADOS NO PROJETO SERÃO A CARGO DO

CONTRATANTE E DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES CLASSE C. DEVERÃO

TER SOBRA MÍNIMA DE 2m PARA EVITAR EMENDAS.

04 - AS UNIDADES CONDENSADORAS E EVAPORADORAS DUTADAS, DEVERÃO TER

AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO.

05 - EXECUTAR ISOLAMENTO TÉRMICO, COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA DE

19mm DE ESPESSURA (REF. AF ARMAFLEX) NA LINHA DE LÍQUIDO E SUCÇÃO, E

REVESTIR AS ÁREAS EXTERNAS COM ALUMÍNIO CORRUGADO CONFORME DETALHE.

06 - TODAS AS ESPECÍFICAÇÕES TÉCNICAS FORAM BASEADAS NAS NORMAS ASHARAE E

NO CATÁLOGO DO FABRICANTES.

07 - SERVIÇOS DE FURAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO, PINTURA, PLATAFORMAS ESTRUTURA

METALICAS, ESCADA MARINHEIRO, DRENO E PONTOS DE FORÇA NOS PONTOS

INDICADOS AO LADO DOS EQUIPAMENTOS FICARÃO À CARGO DO RESPONSÁVEL PELAS

OBRAS CIVIS.

08 - AS LIGAÇÕES ENTRE AS EVAPORADORAS DOS MINI-SPLITS E SUAS RESPECTIVAS

CONDENSADORAS DEVERÃO SEGUIR ORIENTAÇÕES DA OBRA SEGUNDO POSIÇÕES DAS

CONDENSADORAS.

TÉRREO E COBERTURA CLIMATIZAÇÃO

02/02

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE T2

RODIGO S. GONÇALVES

105.693/D-MG

CLIMATIZAÇÃO

SET/2024

INDICADA

00

AL. ANDIROBA, 60 - BOSQUE DOS BURITIS

DETALHE ALTURA MÁXIMA CONDENSADORA

S/ESC.

DET. ISOLAÇÃO TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA

DET. SUPORTE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA

S/ESC.

AMBIENTES INTERNOS AMBIENTES EXTERNOS

05

D I S C R I M I N A Ç Ã OQTD.ÍTEM

02

17

03

01

02

03

04

GRELHA DE RENOVAÇÃO E EXAUSTÃO 300 X 200 C/ REGISTRO - REF. TROX

GRELHA DE RENOVAÇÃO E EXAUSTÃO 500 X 200 C/ REGISTRO - REF. TROX

DIFUSOR PARA RENOVAÇÃO E EXAUSTÃO DVK 120 - REF. MULTIVAC

DIFUSOR PARA RENOVAÇÃO E EXAUSTÃO DVK 150 - REF. MULTIVAC

0105

06

07

08

EXAUSTOR CENTRÍFUGO VZ: 900M/3/H, P.E. 40MMCA, EX-01

09

01

01

01

01

EXAUSTOR CENTRÍFUGO VZ: 450M/3/H, P.E. 40MMCA, EX-02

CX. VENTILAÇÃO, FILTROS G4 + F8, PLENUM FAN, VZ: 1.500M³/H, P.E.: 75MMCA, CX-01

CX. VENTILAÇÃO, FILTROS G4 + F8, PLENUM FAN, VZ: 800M³/H, P.E.: 70MMCA, CX-02

CX. VENTILAÇÃO, FILTROS G4 + F8, PLENUM FAN, VZ: 700M³/H, P.E.: 75MMCA, CX-03
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